Lerenskog 17.04.2012

NEDVASK AV PRODUKSJONSLOKALER VED BOOTS
APOTEK LORENSKOG 3.3 2012

Hovedrengjering av laboratorie, isolatorrom , vaskerom og sluser(2) ble utfort av Lorenskog
renhold.

Alle vegger, tak, innvendig og utvendig skap og gulv ble vasket ned .

Det ble tatt trykktester med bruk av kontaktskaler (agar) pa vegger og benker i alle rom. Disse
ble dyrket i Inkubator i 7 dager ved 30-35C. Ingen vekst ble pévist.
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